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①・・・コイルライン切り替えバルブ

②・・・ノーマルライン切り替えバルブ

テスト機全体図

コンプレッサー
メーカー：SANYO社
出力：750w(1馬力)

モニター
メーカー：チノー社
型式：KR3S00 グラッフィクレコーダー



③
④

③・・・冷媒入り口温度測定個所 ④・・・冷媒出口温度測定個所

※ノーマルラインとコイルラインで、冷媒の通過する銅管の表面積を同じにしてあります。
(熱交換面積が増えて温度が下った訳では無いことを実証する為)





A.コイル入口前 B.コイル出口
液化率 A46％ ⇒ B63％

A B
白部・・ガス 黒部・・液

実験用機器
サンヨー製 Comp 750W
コンデンシングユニット改造
凝縮器：蒸発器＝1：1


